ЖУРНАЛ

учета инцидентов, происшедших на  производственных объектах, объектах энергетики и гидротехнических сооружениях ОАО «НЭСК», поднадзорных Межрегиональному технологическому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2014г.
1 квартал.
	№ п/п

№ п.п.
	Дата и время      инцидента
	Место инцидента, название объекта, регистрационный номер, и дата его регистрации


	Вид инцидента
	Причины инцидента                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	Продолжитель-ность простоя,            часов
	Недоотпуск элек-троэнергии, кВтч
	Экономический ущерб*,тыс.руб.
	Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию причин инцидента
	Отметка о выполнении мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	ЯНВАРЬ
	

	1
	09.01.2014г.16-00
09.01.2014г.16-46
	РП-5 яч.2 ТО, сильный ветер, (не обнаружено). 

Акт № 1 от 17.01.2014г., 

ДД Науменко Г.А.
	ФО
	1.10.Другие причины 

(не обнаруж.)
	02-07
	850
	-
	Нет
	-

	2
	13.01.2014г.

10-43

13.01.2014г.

13-02
	РП-2 яч.9 ТО, снегопад, 
(не обнаружено.) 

Акт № 2 от 17.01.2014г.,
ДД Науменко Г.А.
	ФО
	2.03. Снегопад 

(не обнаруж.)
	02-19
	400
	-
	проведение внеочередного  осмотра воздушной линии № 14 «Гидросантехмонтаж» бригадой ВЛЭП (13.01.2014г.) и концевых муфт кабеля 6 кВ, выход КЛ-6 кВ с ТП-156 яч.5 на опору и ЛР-209-1, с ТП-140 яч.7 на опору и ЛР-209-4, с ТП-140 яч.5 на опору и ЛР-209-5, с ТП-140 яч.1 на опору и ВЛ-6 кВ до КТП-184.
	Выполнено.

	3
	20.01.2014г.

10-10

20.01.2014г.

10-10
	Ф-108 ПС НН, ТО, КЛ-10 кВ Ф-108 НН- РП-22А(Б)

Акт № 3 от 30.01.2014г.,

ДД Дорошко А.В.
	ТО
	1.08.естественный износ 

(41 лет)
	00-00
	0
	
	включить в план капитальных ремонтов КЛ.

	В плане работ

	4
	20.01.2014г.

10-10

20.01.2014г.

10-10
	РП-4яч.1,7,11,16 обрыв вязки ВЛ-6 кВ №2 «Трасса» КТП-62
Акт № 4 от 29.01.2014г.

ДД Лызь В.С.
	ФО
	2.03. Снегопад 


	04-10
	2761
	-
	-
	-

	5
	30.01.2014г.

07-40

30.01.2014г.

09-47
	РП-5.2 ТО, не обнаружено, 

Акт-№-5 от 07.02.2014г. 

ДД Науменко Г.А. 
	ФО
	2.03. Снегопад (не обнаруж.)
	02-07
	850
	-
	-
	-

	
	
	
	ТО- 1 ФО- 4

	1.08.естественный износ 
(41 г.) -1 

1.10.Другие причины 

(не обнар.)- 1
2.03. Снегопад (не обнаруж.)- 3
	09-22
	4401
	
	
	

	
	ФЕВРАЛЬ
	

	6
	03.02.2014г.

16-35

03.02.2014г.

17-50
	ТП-103.2 МТЗ, КЛ-10 кВ ТП-103.2-ТП-149.1, 

Акт № 6 от 10.02.2014г., 

ДД Дорошко А.В.
	ФО
	1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации
	1-15
	1290
	
	Ремонт КЛ, испытание
	Выполнено.

	7
	07.02.2014г.

09-00

07.02.2014г.

09-00 
	РП-22А яч.9 МТЗ, КЛ-10 кВ РП-22А.9 – оп.1 ВЛ-10 кВ
Акт № 7 от 14.02.2014г.,

ДД Науменко Г.А.
	ТО
	1.08.естественный износ 

(36 лет)
	00-00
	0
	
	включить в план капитальных ремонтов КЛ. 
	В плане работ. 

	8
	16.02.2014г.

18-45

16.02.2014г.

20-55
	Ф-61Т, ТО, ТП-111, 

Акт № 8 от 26.02.2014г. 

ДД Зайцев В.А.
	ФО
	1.10.Другие причины 

(сети потреб..)
	02-10
	1460
	
	контроль состояния болтовых соединений при проведении ППР. Монтаж провода СИП производить в соответствии с п.2.4.2 ПУЭ-7, «...прикреплённым линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям». Усиление контроля при монтаже
	Постоянно.

	9
	19.02.2014г.

07-50
19.02.2014г.

07-50
	Ф-104 НН, ТО, КЛ-10 кВ Ф-104- РП-22А.32(А), 

Акт №9 от 25.02.2014г.

ДД Науменко Г.А.
	ТО
	1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации
	00-00
	0
	
	Замена участка КЛ с производством высоковольтных испытаний
	Выполнено.

	10
	23.02.2014г.

10-56

23.02.2014г.

11-30
	РП-5.2 ТО, не обнаружено, 

Акт-№-10 от 04.03.2014г. 

ДД Науменко Г.А.
	ФО
	2.04.Сильный ветер.
	00-34
	280
	
	проведение внеочередных обследований ВЛ-10 кВ № 10 «Химпоселок», обрезка деревьев в охранной зоне. Срок 14.03.2014г. 
	Выполнено.

	11
	25.02.2014г.

14-20

25.02.2014г.

15-10 
	РП-4.5.11 ТО, КЗ ТП-32.3 

Акт № 11 от 12.03.2014г.   

ДД Дорошко А.В. 
	ФО
	3.02. Действия оперативно-ремонтного, ремонтного и наладочного персонала, допустившего нарушение нормативов технического обслуживаниея, некачественный и (или) неполный ремонт, отклонения от требований действующих правил, инструкций и технологических документов.      
	00-50
	545
	
	1. По итогам расследования несчастного случая выпустить приказ об обстоятельствах и причинах данного несчастного случая с мероприятиями, исключающими повторение подобных случаев. 

Ответственный: гл.инженер. Срок: 15.03.2014 г.


2. Проработать приказ об обстоятельствах и причинах данного несчастного случая в структурных подразделениях организации. 

Ответственные: руководители подразделений.  Срок 20.03.2014 г.   

3. Организовать проведение внепланового инструктажа всему электротехническому персоналу по причинам и обстоятельствам данного несчастного случая.

Ответственные: руководители подразделений. Срок 25.03.2014 г.

4. Организовать проведение внеочередной проверки знаний персоналу, имеющему право работы в электроустановках в качестве производителя работ и членов бригады службы КЛЭП и ТП  в комиссии организации. 

Ответственный: Шаповалов П.П., начальник СР. Срок 10.04.2014 г.  


	1.Выполено.
2.Выполено.

3.Выполено.

4.В плане работ.

	12
	28.02.2014г.

11-15

28.02.2014г.

15-50
	РП-4 яч.7- ТО, яч.16 МТЗ, 

ТП-58 КЛ-6 кВ Т-2, 

Акт № 12 от 05.03.2014г. 

ДД Зайцев В.А.
	ФО
	1.08.естественный износ 

(42 г.)
	04-35
	695
	
	Включить в план капитальных ремонтов КЛ.

	В плане работ.

	
	
	
	ТО- 2 

ФО- 5
	1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации - 2

1.08.естественный износ 

(36, 42 г.) - 2
1.10.Другие причины 

(сети потреб.) - 1

2.04.Сильный ветер.- 1
3.02. Действия оперативно-ремонтного, ремонтного и наладочного персонала, допустившего нарушение нормативов технического обслуживания, некачественный и (или) неполный ремонт, отклонения от требований действующих правил, инструкций и технологических документов. 
	09-24
	4270
	
	
	

	
	МАРТ
	

	13
	01.03.2014г.

09-00

01.03.2014г.

09-00
	Ф-108 ПС НН, ТО, КЛ-10 кВ Ф-108 НН- РП-22А(А)

Акт № 13 от 10.03.2014г.,

ДД Дорошко А.В.
	ТО
	1.08.естественный износ 

(36 лет)
	00-00
	0
	
	включить в план капитальных ремонтов КЛ.

	В плане работ

	14
	02.03.1014г.

01-20

02.03.2014г.

02-40
	РП-2 яч.9,13 ТО, сильный ветер (не обнаружено.). 

Акт № 14 от 07.03.2014г.,

ДД Зайцев В.А..
	ФО
	2.04.Сильный ветер  

(не обнаружено)
	01-20
	546
	-
	проведение внеочередного  осмотра воздушной линии № 14 «Гидросантехмонтаж» бригадой ВЛЭП (11.03.2014г.) и концевых муфт кабеля 6 кВ, выход КЛ-6 кВ с ТП-156 яч.5 на опору и ЛР-209-1, с ТП-140 яч.7 на опору и ЛР-209-4, с ТП-140 яч.5 на опору и ЛР-209-5, с ТП-140 яч.1 на опору и ВЛ-6 кВ до КТП-184.
	Выполнено.

	15
	05.03.1014г.

15-35

05.03.2014г.

18-25
	Ф-64 ПС Тяговая, ТО, сети внешнего поставщика, РЖД. 

Акт не составлялся. 

ДД Дорошко А.В.
	
	сети внешнего поставщика
	02-50
	1186
	
	-
	сети внешнего поставщика

	16
	05.03.1014г.

23-10

06.03.2014г.

00-00
	Ф-66 ПС Тяговая, ТО, (не обнаружено), 

Акт № 15 от 12.03.2014г., 

ДД Зайцев В.А..
	ФО
	1.10.Другие причины 

(не обнаруж.)
	00-50 
	500
	
	-
	-

	17
	05.03.1014г.

23-10

06.03.2014г.

00-45
	Ф-68 ПС Тяговая, ТО, КЛ-6 кВ Ф-68Т-РП-2.13, 

Акт № 16 от 12.03.2014г., 

ДД Зайцев В.А..
	ТО
	1.08.естественный износ 

(43 года)
	1-35
	1583
	
	Включить в план капитальных ремонтов КЛ.

	В плане работ

	18
	06.03.1014г.

22-10

07.03.2014г.

00-30
	Ф-117 ПС НН ТО, КЛ-10 кВ Ф-117-ПС НН-РП-13.5, 

Акт № 17 от 14.03.2014г., 

ДД Дорошко А.В.
	ТО
	1.04.Некачественный ремонт
	02-20
	2900
	
	Повышение контроля подрядных  организаций при выполнении монтажных работ.

	Постоянно.

	19
	08.03.2014г.

11-00

08.03.2014г.

13-20
	Ф-280 ПС Почтовая МТЗ, сети Кочуб.ПЭС. 

Акт не составлся
ДД Зайцев В.А.
	
	сети внешнего поставщика
	01-00
	280
	
	-
	 сети внешнего поставщика

	20
	08.03.2014г. 15-40 08.03.2014г. 17-00
	РП-5.2 ТО, не обнаружено, 

Акт-№-18 от 18.03.2014г. 

ДД Дорошко А.В.
	ФО
	2.04.Сильный ветер.
	02-05
	1250
	
	Замена поврежденного узла и регулировка привода ЛР. Проведение  внепланового инструктажа персоналу сетевого района : «Проведение операций с коммутационными аппаратами. Проверка положения коммутационных аппаратов». Ответственный: Шаповалов П.П. Срок: 15.04.2014г. 
	В плане работ.

	21
	17.03.2014г. 07-20 17.03.2014г. 11-45
	ТП-180 яч.4,6 МТЗ, а. КЛ-10 кВ от ТП-180.4-ТП-181.5, б.КЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ № 24 до КТП-51

Акт № 19 от 21.03.2014г.

ДД Дорошко А.В.
	ФО
	1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации.
	04-25
	860
	
	1) замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов; 2) включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты соответствующего класса напряжения.
	Постоянно.

	22
	17.03.2014г. 13-05 17.03.2014г. 15-10
	РП-5.2 ТО, не обнаружено, 

Акт-№-20 от 24.03.2014г. 

ДД Дорошко А.В.
	ФО
	2.04.Сильный ветер.
	02-05
	1250
	
	проведение внеочередных обследований ВЛ-10 кВ № 10 «Химпоселок», обрезка деревьев в охранной зоне. Срок 24.03.2014г. 
	Выполнено.

	23
	17.03.2014г. 13-40 17.03.2014г. 16-00
	РП-4 яч.7- ТО, яч.7 ТО, 

Не обнар.,

Акт № 21 от 24.03.2014г. 

ДД Дорошко А.В.
	ФО
	2.04.Сильный ветер.
	02-20
	655
	
	проведение внеочередных обследований ВЛ-6 кВ № 2 «Трасса», обрезка деревьев в охранной зоне. Срок 24.03.2014г. 
	Выполнено.

	24
	17.03.2014г. 13-49 17.03.2014г. 17-00
	Ф-107 НН ТО, КЗ ВЛ-10 кВ, 

Акт № 22 от 24.03.2014г. 

ДД Дорошко А.В.
	ФО
	2.04.Сильный ветер.
	03-11
	1425
	
	проведение внеочередных обследований ВЛ-6 кВ № 6 «Красная Деревня», обрезка деревьев в охранной зоне. Срок 24.03.2014г. 
	Выполнено.

	25
	18.03.2014г. 17-40 18.03.2014г. 20-15
	Ф-107 НН МТЗ, КЛ-10 кВ Ф-117 НН-оп.ВЛ-10 кВ №6, 

Акт № 23 от 24.03.2014г. 

ДД Дорошко А.В.
	ФО
	2.04.Сильный ветер.
	03-05
	1425
	
	1) начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 «Красная Деревня», обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. 

2) естественный износ (38 лет) КЛ-10 кВ от Ф-107 ПС Ново-Невинномысской до опоры ВЛ-10 кВ № 6 «Красная Деревня»- включить в план капитальных ремонтов.
	1.Выполено.

2.В плане работ.

	26
	18.03.2014г. 13-10 18.03.2014г. 16-05
	РП-7.9, МТЗ, ЗЗ, КЛ-10 кВ ТП-174.7-ТП-187.2, 
Акт № 24 от 26.03.2014г.
ДД Лызь В.С.
	ФО
	1.10.Другие причины 

(сети потреб..)
	02-55
	1125
	
	-
	-

	27
	18.03.2014г. 13-15 18.03.2014г. 15-15
	ТП-103.2 МТЗ, ЗЗ,  КЛ-10 кВ ТП-149.5-ТП-225.6, 

Акт №25 от 26.03.2014г., 

ДД Лызь В.С.
	ФО
	1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации.
	02-00
	1164
	
	Ремонт и испытание КЛ, отвод грунтовых вод.
	 В плане работ.

	28
	27.03.1014г.

10-47
27.03.2014г.

11-10
	Ф-117 ПС НН ТО, КЛ-10 кВ Ф-117-ПС НН-РП-13.5, 

Акт № 26 от 31.03.2014г., 

ДД Науменко Г.А.
	ТО
	1.04.Некачественный ремонт
	00-23
	350
	
	Замена участка КЛ с проведением высоковольтных испытаний. Повышение контроля подрядных  организаций при выполнении монтажных работ.

	Постоянно.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	За март 2014г.
	ФО-10
ТО-4
	1.04.Некачественный ремонт- 2 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 2
1.08.Естественный износ
 (36, 43 г.)- 2
1.10.Другие причины - 2, 

2.04.Сильный ветер- 6
	28-34
	15033
	
	
	

	
	
	За 1 квартал 2014г.
	ФО-19
ТО-7
	1.04.Некачественный ремонт- 2 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 4
1.08.Естественный износ (36 лет)- 5
1.10.Другие причины 

(не обнаружено)- 4, 

2.03. Снегопад (не обнаруж.)- 3 2.04.Сильный ветер- 7, 
3.02. Действия оперативно-ремонтного, ремонтного и наладочного персонала, допустившего нарушение нормативов технического обслуживания, некачественный и (или) неполный ремонт, отклонения от требований действующих правил, инструкций и технологических документов
	47-20
	23704
	
	
	


Начальник ОКСиЭЭС                                                А.С.Королев
Исп.Заводовская Т.П.
Тел. (8-86554)3-11-44       

